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M/IATELIER >>ZETTA=<< 16.03.2018
Wezwanie wiacznikiem pociagowym PROJEKT PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SKALA o
. L MAGAZYNOWEGO NA BUDYNEK PRACOWNI KONSERWACJI ZABYTKOW
Kasowanie przyciskiem z lampka WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
; ; ; TECHNICZNA NA CZ. DZIALEK NR EWID.GR 101/14, 101/4 ORAZ 101/26
Sygnalizator nad drzwiami (OBREB 31) UL PALACOWA,CHOROSZCZ
. 2
Przewody nieoznaczone - 0,5mm nRRys, 7
Montaz w puszkach 60mm, z wkretami SCHEMAT IDEOWY - ,
RYSUNEK projekt wykonawczy
Rezystory W zestawie SYSTEM PRZYZYWOWY
. . .y . i nrupr. Bf 138/92 podpis
Zworki w przyciskach ustawi¢ w pozycji "B" {ggﬁtmme mgr inz. W. Grudzirski POIE Nr POLIE0416/0]
i ieniac Spr.inst. o , BE 63/02
Nie zamieniac L1z L2 elektryczne | mgr inz. M. Jodkowski POIIB Nr PDL/IE/0017/06
PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24,p0z.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu - ZABRONIONE




