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Sprezone powietrze

. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

WYMIARY PODANO W “cm”, RZEDNE W "m”.

EWENTUALNE NIEZGODNOSCI LUB WATPLIWOSCI W DOKUMENTACUI
BRANZOWEJ UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

ZAKRES | KOLEJNOSC PRAC, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | OBOWIAZKI
PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH — ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA
WSZYSTKIE UZYTE DO BUDOWY MATERIALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE
| URZADZENIA MAJA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA P.POZ
| BHP ORAZ POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY.
WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE ZWIAZANE Z OKRESLONA
TECHNOLOGIA WYKONAC SCISLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.
EWNETUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE O NIE NIZSZYM STANDARDZIE
UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM.

PRACE BUDOWLANE PROWADZIC ZGODNIE Z INFORMACJA BIOZ
ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTR.
PROJEKTOWANA ZIELEN W/G ODREBNEGO OPRACOWANIA.

POWIERZCHNIE LICZONE ZGODNIE Z NORMA ISO-PN-9836:1997,
Z UWZGLEDNIENIEM GRUBOSCI TYNKOW
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0/02_] KOMUNIKACJA 1 33.91M2
0/03_] PRYSZNIC 242 M2
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0/08 249
ZAPAS PRZEWODU 1,0
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" o8y 0/17_] PRAC.KONSERW.PAPIERU,TKANINY,SKORY  26.14M2 RYSUNEK INSTALAGJE ELEKTRYGCZNE projekt budowlany
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Z ROZLACZNIKIEM 1-0

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24,p0z.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu - ZABRONIONE




